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INSTRUKCJA MONTAŻU  
Zacisk przebijający izolację CES/CT 95  
(obwody oświetleniowe i małe odbiory) 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkręcić śrubę zrywalną, podnieść górną pokrywę i założyć zacisk na przewód główny. Wprowadzić 
przewód odgałęźny do zacisku i wsunąć go do oporu we wbudowaną osłonkę końca przewodu. 

Następnie dokręcić śrubę zrywalną odpowiednim kluczem. Dokręcać z prędkością ok. 1 pełnego 
obrotu na 8 s. Zerwanie łba śruby oznacza zakończenie montażu. 

Przykład prawidłowo zamontowanego zacisku. 
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Dokręcić śrubę zrywalną najpierw ręcznie, aby prawidłowo ustawić zacisk na 
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Montaż pod napięciem jest możliwy, ale należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny. 
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